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Расчет на прочность опорной конструкции (RE.3400.950.002) 

 

Расчет нагрузки проводится в 

соответствии с СП 20.13330.2016, 

приложение нагрузки показано условно. 

Нагрузки от веса оборудования 

включают в себя: собственный вес 

оборудования, вес изоляции, 

заполнителей оборудования. 

Предельные прогибы и перемещения 

несущих конструкций принимаются 

согласно СП. Коэффициент надежности 

𝛶 по нагрузке следует принимать 

равным 1,05. Он учитывает 

возможность отклонения нагрузки от 

нормативных значений (согласно СП 

20.13330.2016)                                                                      

 

Исходные данные: 

Наименование системы – В 49* 

Оси – 1-2/АП-АС* 

Оборудование – Воздуховод 125 

Наименование конструкции - RE.3400.950.002 – Подвес D 125 

Масса оборудования на п. м. – 2,58 

Пролет – 2 м 

*список систем в которых применяется узел (см.табл. 1) 
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Расчетная часть: 

Разрушающая нагрузка шпильку М8 кл.пр.8,8 – 20 кН (согласно ГОСТ 

52627-2006) 

Несущая способность хомута D125 – 0.8 кН 

Общая масса оборудования на пролет 

m =2,58х2=5,16 кг 

с учетом коэффициента надежности 

M=5,16х1,05=5,418 кг 

Суммарная несущая способность конструкции 

F=80 кг (по мин.) 

80 ≥ 5,418 кг 

 

Вывод: При заданных размерах и параметрах, конструкция 

обеспечивает достаточную прочность 

 

Таблица 1 - Список систем 

№ 
Наименование 

системы 
Оси Оси 

54 В49 1 - 2 АП-АС 

56 В51 1 - 2 АП-АС 

58 П33 1 - 2 АП-АС 

с67 П33 1 - 2 АУ-АШ 

69 П33 1 - 2 АУ-АШ 

70 В51 1 - 2 АУ-АШ 

126 В51 2 - 3 АЛ-АУ 

135 В51 2 - 3 АУ-АШ 

137 П33 2 - 3 АУ-АШ 

163 Вмо33 АШ-АЮ 1 - 4 

189 П33 АШ-АЮ 4 -8 

207 В 15 АШ-АЮ 4 -8 
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228 В 21 АШ-АЮ 8 - 15 

230 П15 АШ-АЮ 8 - 15 

285 В 55 15 - 19 АМ -  АФ 

291 В 56 15 - 19 АМ -  АФ 

295 В 54 15 - 19 АМ -  АФ 

298 В 47 15 - 19 АМ -  АФ 

302 П19 15 - 19 АМ -  АФ 

308 В 48 15 - 19 АМ -  АФ 

371 Вмо 6 15 - 23 А -АЕ 

386 В 57 15 - 23 А -АЕ 

394 В37 15 - 23 А -АЕ 

398 В 43 15 - 23 А -АЕ 

417 Пмо6 15 - 23 А -АЕ 

422 П29 15 - 23 А -АЕ 

428 В40 15 - 23 А -АЕ 

429 В40 15 - 23 А -АЕ 

430 В39 15 - 23 А -АЕ 

439 П23 15 - 23 А -АЕ 

454 В42 15 - 23 А -АЕ 

459 П29 15 - 23 А -АЕ 

460 В43 15 - 23 А -АЕ 

484 В50 11 - 14 А-АИ 

 В12 9 - 5 А-АА 

 П12 3 - 5 А-АА 
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